	中药提取车间复产所需维修工程量清单

	序号
	项目
	整改措施
	规格
	工程量

	1
	蒸汽冷凝水管道
	三台提取罐的蒸汽冷凝水管道及9套疏水阀组
	需要提取罐投料
生产前进行处理

	2
	公用系统进、出管、真空机组
	铲除管道表面原有生锈起皮部位油漆，底层防锈漆，面层按原颜色刷油漆处理，设备防护。
	DN500
	200m

	
	
	
	DN800
	20m

	
	
	
	DN65以内
	240m

	
	
	
	真空机组
	一套

	
	饮用水管道（含消防水）
	
	DN110
	124m

	
	
	
	DN76以内
	128m

	3
	厂房设施
	屋顶防水
	
	768㎡

	
	
	屋顶防水后修复墙漆
	
	768㎡

	
	
	钢平台生锈起皮层铲除，除锈、底层防锈漆+面漆防火漆、设备防护。
	面板+底部
	1500㎡

	
	
	升降机箱体变形严重，箱体需要整体更换，层门及控制阀件更换
	桥箱，外门，控制系统
	1400*1400

	
	
	提取区顶部墙漆脱落，重新做墙漆
	
	128㎡

	4
	洁净环境
	洁净区彩钢板部分区域生锈严重，需要除锈喷漆处理。个别表面穿孔、起皮区域更换。
	生锈最严重为
150型喷雾收粉间
	112㎡

	
	
	粉碎间彩钢板门
	
	2100*1800

	
	
	部分区域自流平起皮。破损严重，部分区域需要重新做自流平。
	
	30㎡



附件一：以下为循环水、自来水管道生锈情况
[image: a2c9af6ace7cdc14dc76c9dfc269f33]    [image: 3b286176adf9475428b4e27de07ba0f] 
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[image: 99ab7d5de86f909f32db59aceff629c]    真空机组

见附件二：以下为屋顶漏水情况
[image: a43e449ae939929295cc269096480ad]    [image: c9773b990989b6ea094945ad4f60c69]
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[image: cb1b5d75c3c00a6660dbfcbdee3336a]   [image: aca5f54baad669c84ce86cf16098986]


附件三： 以下为浓缩、喷雾钢平台生锈情况
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 附件四：以下为提取车间升降机箱体变形严重
[image: 9e66451d5c3844daa7274462af8dd5f]     [image: 808c280ddfb7b2be66e58e8f9079d07]
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附件六：以下为洁净区彩钢板部分区域生锈严重甚至穿孔
[image: 1f742d08b36fefcc577082778aea26a]    [image: 70ba2d982390890c93c9099e5f2c60c]
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附件七：精烘包部分区域自流平起皮
[image: 8ff11c23ada21115a23f9286af85fc6]   [image: 758f1c6bdfd320483b001914823c9c4]

附件八：提取区顶部墙漆脱落
[image: 320d4c7906018b5e7e54d30cad93fc3][image: f9fd15ff227c1f6aaaa89eedc1d6811]  [image: 9b539f9054d4eb645a6523ea4131d95]
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